VESI- JA VIEMARIPUTKIEN ASENNUKSESSA TULEE NOUDATTAA RYL 2021 SUOMEN
RAKENNUSMAARAYSKOKOELMAN JA PAIKALLISEN VIRANOMAISEN OHJEITA JA MAARAYKSIA.

VPN

JV
mviemmkoivo)

RAKENTAJA VARMISTAA LVI-ASEMAPIIRUSTUKSEN JA PINTAVESISUUNNITELMAN,
SEKA RAKENNUSLUPAEHTOJEN YHDENMUKAISUUDEN.

VESIJOHTO
—TONTTIVESIJOHTO PEM 63, RAKENNUKSEN ALLA SUOJAPUTKESSA 2110

N — ) — ) /N JATEVESI
U , /o —TONTTIVIEMARI VARUSTETAAN TARKASTUSPUTKELLA JA KAADOT MIN. 1 %

PERUSVEDET
—SALAOJIEN TULVIMISEN ESTAMISEKSI PVK VARUSTETAAN PADOTUSVENTTILILLA
—SADEVESI- JA SALAOJAPUTKIEN KAADOT MIN. 1 %

PUTKIEN JA KAIVOJEN KOROT TARKISTETAAN TYOMAALLA.
002: A

+ wnpeson RANNIKAIVOJEN TARKAT PAIKAT JA LUKUMAARAT VARMISTETAAN KATTOVESISUUNNITELMASTA.

KAIKKI PUTKET ASENNETAAN ROUTARAJAN ALAPUOLELLE TAI LAMPOERISTETAAN,
PUTKIEN PAINUMINEN ON ESTETTAVA.

VESIJOHDON ASENNUSSYVYYS 2300 MM
VESIJOHDOT RAKENNUKSEN ALLA JA VAHINTAAN 2 M SOKKELISTA SUOJAPUTKESSA.

LYHENTEET
—V110 = VIEMARIPUTKI 110 MM

\\ Kiv}\pei sijai
\ %tor ist K;c::wa yon‘noollo

—SV110 = SADEVESIPUTKI 110 MM
—S0110 = SALAOJAPUTKI 110 MM
—HV110 = HULEVESIPUTKI 110 MM

—TP = TARKASTUSPUTKI
—-PVK PERUSVESIKAIVO
—-SOK SALAOJAKAIVO

TR —RK = RANNIKAIVO

N2000 KORKEUSJARJESTELMA

JV— JA SV- viemdrit asennetaan routimattomaan
syvyyteen |dmpoderistys tarvittaessa 100mm
styrox—kourulla (RU)

Asennussyvyys | Ldmpderiste (RU) | Sdhkdnsystts (SU)
<= 1700mm

1700-1200mm X

1200mm —> X X

Viemarikavaintojen perustaminen huolellisesti
pohjatutkijan ohjeiden mukaan (RU).
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